
ATENÇÃO : BATERIAS LIGADAS EM SÉRIE
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P assar fio terra junto com o cabo de 
e xpansão na parte interna do módulo.

Conectar  cabo de expansão e fio 
terra no gabinete nobreak

ATERRAMENTO MÓDULO/NOBREAK

-Não encoste os bornes das baterias no gabinete.
-Verifique se o local de instalação possui estabilidade mecânica.
-Não Arraste o Rack com as baterias instaladas.


